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Dodávka nové technologie pro chladící box
	Položka
	Parametr
	Jednotka
	Hodnota

	Kondenzační jednotka 
	ks
	ks
	1 

	
	výtlak
	m3/hod
	Min.2400

	
	chl.výkon  
	kcal/hod
	Min. 4000

	
	hlučnost
	dB
	max. 79

	Izolační panely do chladicího boxu PUR 60
	plocha
	m2
	51,2

	Dveře chladírenské, 
	rozměr
	mm
	800x2000

	
	vlastnosti
	jednokřídlé do PUR 60

	Výparník 
	ks
	ks
	1

	
	kapacita
	W
	min.4000

	
	průtok vzduchu
	m3/hod
	min. 2150

	Rozvaděč a ovládání
	 teplotní rozmezí
	OC
	-5/+30

	
	jištění
	A
	16, s proudovým chráničem

	
	funkce
	regulace teploty ovládáním kompresoru, ovládání ventilátoru výparníku, regulace odtávání ( podle času a teploty), signalizace otevřených dveří, ovládání osvětlení,snímač odtávání, alarmový výstup

	Cu potrubí předizolované
	délka
	m
	Min.8

	
	průměr
	“
	5/8 + 3/8 

	
	síla stěny
	mm
	1

	Expanzní ventil
	
	ks
	Min.1

	Chladivo r 449
	
	kg
	Min.2

	Konzole
	
	ks
	Min.8

	
	
	
	


